
муниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение
dетский сад коNIбIIнированного вIrла ЛЪ28 <ЛесЕая сказка))

Елабужского мунIIципального раЙона Республики Татарстан

423б00, РТ, г. Елабуга, ул. Мололежная, д. 15, п 8(85557) 3-61-0?

Начальнику отдела надзорной деятельности ЕМР
главного государственЕого инспектора по

Елабужскому району по пожарному надзору
Ябурову А.С.
от заведующей МБДОУ к,Щетский сад

комбиlптрованного вида Ns28 кЛесная cKltзKaD

Рагиповой С.Н.

0твет
об усmраненаа нарушенuй обжаmельнlrrх mребованuй понсарной безопасносmu

на основанuu преdпuсанltя м 35/1/18 оm 04,03,2016z,

в МБrЩОУ сфеmскuЙ caD комбuнuрованноzо вudа М28 кЛесная ска3кD)

лъ
п/п

Вил нарушения требованийr поrкарrrой
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Срок устранения
нарушения
требований
поlкарной

безопасности

отметка
о выполнении

1 2 3 4

1

Не проведена очистка систем возд}ховодов
о горючID( отходов с составлением
соответствующего акта

,Що 0L08.20I бе.

Усmранено
. очuсmка проuзвеdена со2ласно qкшу

оm 03.03.20lбе.

2
Отсугствуют указатели места расположениJI
источников наружного противопожарного
водоснабжения

[о 01.08.20Iбе.
Усmранено

. указаmелuусmановленьl

3
Здание скJIада не защищено автоматической
пожарной сигнализацией

!о 0L02.20l7e.
a

С uzн алаз ацuя у сm ан овл ен а

!оzовор М01/246 оm 09,12.2016е.
м он m аас поэtс арн ой сu2н млlз ацuu

акm бьtполненньtх рабоm М1
23.1 2.201 бz,

оm

нQa

4

Электросветипьники, расположенные в

подвале, в прачечной, не оборудованы
колпаками фассеивателями)
предусмотренными конструкцией
светильников

lо 01,08.2016е"

Усmра,lено
. лQrуlпьl За\,lенены на новуЮ

моduфuкацuю

)
В lrодвале допущено хранение
легковоспламе[UIющI,D(ся и горючих
жидкостей

!о 0I.08.2016z. Усmранено

б

Не организованFIа установка на обводной
линии водомерного узла ввода холодной
воды в здание задвюкки оборудованной
электроприводом, которая открывается
автоматшIески от кнопок, установленных у
пожарных кранов, или от устройств
ппптивопожапной автоматики

Да 0].02,2017е, Нахоdumся в рабоmе

7
Система автоматшIеской пожарной
оигнализации находится в неисправном
состоhнии

[о 01,08.2016z,

Усmранено
. akrn прuемкu смонmuрованной

сuсmемьt охрано поаtсарной u

mревооtсной сuzнмllзацuй поd
. mехнuческой обслуэюuванuе ООО

<Союз Мuкtl оtп 04,03.201ба

8
Помещение подвала, где
мастерская, не отделено от ос

зданиrI противопожарной пре

рас
02,20 ] 7z,

Усrпранено
. помеlценuе поdвалu оmdелено оm

основной часmu зdанuя кuрпuчной

клаdкой

Заведующая МБДОУ Jф28
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