
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088 

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан 

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан 

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 4-44-02

_____г . Нурлат____  " 25 " ______ февраля 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 31
По адресу/адресам: Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, дом № 112.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 31 от 10.02.2021 года._______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _______________плановая_______________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

№ 4 «Росинка», г. Нурлат Республики Татарстан.

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 25 " февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. " 25 " 
февраля 20 21 г. Продолжительность 02 часа 00 минут

"____" _____  20 г . с __ час.___ мин. до __ час. __ мин.Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
________________________________по нескольким адресам)______________________________________________
Общая продолжительность проверки: ____________1 рабочий день/02 часа 00 минут____

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль
ным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан._______________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Николькин j j 10.02.2021 года 10 часов 20 минут

\ 4 У (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
рЬЩ©1!-Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: __________________________________________________________________ ___________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Талипов Альмарис Ниязович, старший инспектор 
межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование
_________________________органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)___________________________
При проведении проверки присутствовали: Николькин Дмитрий Валерьевич, 
заведующая МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка», г. Нурлат Республики Татарстан.____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в



случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых 
актов):

1. Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;
- Обеспечение деятельности пожарных подразделений
1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:
1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для 
пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и 
подъездами;
2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава 
подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, 
сооружений и строений;
(Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
2. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций 
чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки (пропитки);

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных 
конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния 
огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также 
технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя 
огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте зашиты.
При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
3. В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не 
выполнено аварийное освещение;
- В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное 
освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения 
(Требование 13.14.13 СП 5.13130.2009, 14.14.13 СП 5.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»);
4. Отверстия образовавшиеся в месте пересечения противопожарных преград 
инженерными коммуникациями (монтаж воздуховод) не заделаны негорючими 
материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость;
- Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными и технологическими 
коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 
(Требование п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
5. Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 
дежурного (воспитателя);
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 
1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»);
6. В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска 
установок пожарной сигнализации, у звуковъгх оповещателей пожарной тревоги, в 
местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной 
безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной 
безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15).



При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, 
размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также 
наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»); Применение сигнальных цветов и 
знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. 
(Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-
97) .____________________ ______________________ ________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномочен» представителя юридического
лица, индивидуального,!Азедпринимателя, его уполномочен

ного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)______________________________________

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований

безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
№ 31/1/20 от 25.02.2021 года, протокол об администра тивном правонарушении № 336-
2021-0031 от 25.02.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: ' А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию 
получил(а): Николъкин Дмитрий Валерьевич,

акта со всеми приложениями 
заведующий МАДОУ Детский сад №4

«Росинка», г. Нурлат Республика Татарстан.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц),проводившего проверку


