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Отделение Нд и ПР по Автозаводскому району
(наименование органа госудкрственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 2б/16, тел. 54-66~13                             __
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, элекгронный адрес)

Предписание N 56/1/1
Об уСтраНении нарушений требований пожарной без:=Тп;с-ности, О пРоведении мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Мунищпальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "детский сад
обшеразвиваюшего    вида    с    приоритетным    осушествлением    позновательно-речевого
развития воспитанников №  9 3  "Ласточка"  в лице  з4]шшQ_гQ_ _кр_е_jЭ_ст_Q_в_цm_е_л_я___юрцдического
лща заведующей Галиуллиной данш Загировны
(полное   наименование   юридического   лица,   фамилия   и   инициалы   индивидуат1ьного   предпринимателя   (гражданина).   владельца
собственности, имущества и т.п)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела Нд и ПР по м.о. г. Набережные Челны                                               гю гюжiтрному
(наименование органа ГПН)
надзору № ±Ёот «2Z» л4сz_рmсz   20iz_года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ±д ч. QB мин. «Q±» с7и_Z7еля   20±Z г. по  ±j ч. QQ
мшн. «]$:» апреля 20ll г. г[роведена, проверка государственным инспектором по пожарному
надзору Султановым данисом Тимерга]іиевшем

(дQгшость,  зваше,  Фамгия,  иш]иагш государственного инспектора по пожарноьQ7 надзору,  провс)щ4вшего мерощияіIие по надзору,
Здания,    помешений    Мунищпального    бюджетного    дошкольного    образовательного
vчреждения   "детский   сад   общеразвивающегQ_ _ в_и_да_ __с__ __пшиоритетным   осvшествлением
позновательно-Ьечевого  развития  воспитанников  №  93  "Ласточка",  РТ,  г.  Набережные
Челны, проспект Мира, д.64
на"е1юваые  объекта надзора и его  акрес)
совмfэс;гно  с  Заведуюшей  Мунщипального  бюджетного  дошкольного  образовательного
vчреждения   "детский  сад   общеразвиваюшего   вида   с  приоритетным   осуществлением
позновательно-Dечевого  і]азвитuя  воспитанников  № _ _9_3  "Ласточка"  Галиvллuной  данией
Загировной

( указываются должности, фамилии и инициалы лиц , участвующих в мероприятии по надзору)
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21   декабря   1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»
необходимо  устранить  следующие  нарушения  требований  пожарной  безопасности,  выявленные  в  ходе
мероприятия по надзору:
•J№ Вид нарушения Содержание пункта (абзац пун1сга) и срок Отметка

пред обязательных наименование нормативного правового а1сга устранения (ПОдПИСЬ) 0
писа требований пожарной РОссийской Федерации и (или) нормативного нарушения вь[г]олнении
ния безопасности с документа по пожарной безопасности, обязательн (указь1вается

указанием конкретногоместавь1явленного требования которого (-ых) нарушены ьIхтребования тольковыполнеі1ие)

нарушения пожарнойбезопасности

1 2 3 4эо0].02.2018 г. 5

1. Не           органшзовано Правила    противопожарного    режима    в
проведениеэксплуатационных Российской  Федерацші  (ППР  в  РФ)  п.   24

Руководитель    организации    обеспечивает
испытаний содерэIсание наруэIсных пожарных лестниц и
пожарных лестниц  на ограэIсдений на крышах (покрытuях)  зданий
крыше с составлениемсоответствующего и   сооружений   в   исправном   состоянии,

организует   не    реже    1    раза   в    5    лет
протокола испытаний проведение   эксплуатационных   испытаний
(не  реже   1     аза  в   5 пожарныхлестнщ_   и     ог  аждений     на



2.3.4.

.I,'''1IНе     пре дусмотр е но крышах с составлением соответствующего
протокола       испытаний ,       а       такж е
периодического              освидетельствования
состояния  средств  спасения  с  высоты  в
с оотв е тс твии              с              технитіе с кой
документацией  или  паспортом  на  гпакое
uзделuе.Федерсutьный закон  от  22.07.2008  N  123i=д§З

эо

)

скрытая      прокладка (ред. от о3.07.2016)  "Технический реглсииент 0 I .02.2018  г,
стояков в монтажных о   требованиях   пожарной   безопасности"
коммуникационных ст.4    ч.    4,    СП    30.13330.2012    п.    8.2.8    В
шахтах ,       штрабах , зданиях       и       сооружениях       различного
кс[нсuіах и коробах при назначения    при    примененш    труб    из
пршенении   труб   из полимерных      мс[терuалов      для   --систем
полшерных I внутреннеи     канализации    и    водостоков
мате риалов            для необходимо соблюдать следующие условuя..
систем      в нутр енн ей а)  прокладка  стояков  предусматривается
канализ ации               и скрытая в монтажных коммуникационных
водостоков зданш шахтах,    штрабсж,    каналах    и    коробах,

ограждающие       конструкции       которых
выполняются  из  негорючих матерuсUюв,  за
исюіючением             , лицевой              панелu,
обеспечиваіощей      доступ      к      стоякст;
б)  лицевая  панель  изготавливается  в  виде
двери    из    горючих    материалов,    группы
горючести не ниже Г2.

Не           все           двери ФедерсUіьный закон  от 22`07.2008  N  123-ФЗ эо
ле стншных      кле т.ок (ред. от о3.07.2016) "Техническuй регламент 0] .02.20] 8  г.

оборудованы о   требованиях   пожарной   безопасности"
приспособленшми  для ст.51,       СНиП       21-01-97*       «Пожарная
ссмозакрывания   и   с безопасность зданий и соо|]ужений» п. 6,18*
уплотнениями           в Лестншные  клеrпкu,  как  правило,  должны
притворах иметь     двери    с     приспособлением     для

самозакрывания    и     с    уплотнением     в
притворах

Не             про в о дится Правила    противопожарного    режима    в эо
пр ов е рка     состояния Российской      Федерации      (ППР)      п.      21 01.02.2018  г.

огнезащитной Руководитель    организации    обеспечивает
обработки (пропитки) устранение   повреждений   толстослойных
для              д ер евянных напьіляемых       с о ставов ,       огне з ащит ных
конструщий обмазок, штукатуркu, облщовки плuтными,
сценшеской    коробки jшстовыми    и    другими    огнезащитными
музыкального зала материаламu,   в   том   числе   на   каркасе,

комбинации этих материалов, в том числе с Iтонкослоин ыми                  в сгіуч ив ающимися
покрытиями   строительных   конструкцuи,
горючих  отделочных  и  теплоизоляционных
материалов,   воздуховодов,   металлшеских
опор  оборудования  и  эстакад,   а  также
осуще ствляет         пров е рку         с остояния
огнезащитной    обработки    (пропитки)    в
соответствии     с     шструкцией     завода~
изготовителя   с   составлением  протокола
пр ове рки         с ос тояния         огне з ащитной
обработки (пропитш) ` Проверка состояния
огнезащитной  обработки  (пропитки)  при
отсутствии       в       ин с трукции       сроко в
периодичности проводится не реже ] раза в2оd

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленньій
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на  которых  возложена  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  обязанность  по   их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)



сроками  их  устранения  физические  и  юридические  лица  в  пятнадцатидневный  срок  вправе  обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностньіх
лиц.

В  соответствии  со  статьей  38  Федерального  закона  от  21  декабря  1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица,   уполномоченные   владеть,   пользоваться   или   распоряжаться   имуществом,   в   том   числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначеннь1е ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопа0ности для квартир (комнат)

в   домах   государственного,    муниципального   и   ведомственно'го   жилйщного   фонда    возлагается    на
ответственнь1х   квартиросъемщиков   или   арендаторов,   если   иное

'

дОГОВОРОМ.Гi`осvд;Dственный инспектор r±_9 пожарномv надзорv Сvлтанов д.Т.` . '\
не   предусмотрено .  соответствующим

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора )             #
•`+

«10»      апіэеля   2:Ю  17г.

Предписание для исполнения получил :

(прдпись),

«ц±»Ё2оk.

.л.п.*

Законный   представитель   юридшеского   лица    заведующая_
Муншипального  бюджетного  дошкольного  образовательногQ_
уреждения    "детский    сад     общеразвиваюшего    вида    с
приори]іпетнь"      осуществлением      позновательно-речевого
Dазвития воспитанников № 93  "Ласточка"  Гсшиуллина дания

(должность, фамилия, инициалы)


